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检 测 报 告

E D D 19J0030 85C

项目名称 医疗废水

委托单位
自贡市中医院二 门诊

地 址 四川省自贡市自流井区檀木林街 12 5 号

检测类别
委托检测

报告日期 2 0 17 年 10 月 10 日
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附1 送检样品照片
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审核 蓝 曜區国 日期 - 碑 囑 目o
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4 、 检测结果

医疗废水的检测结果表

检测点位置

氨氮 lilli国画■国
排污口

P H 无量纲 合格

粪大肠菌群 悔
。
隸老目U  

1o  1国 1國

动植物油 2

总余。 二。·· ı六
注 1 。 户 表示 G B 18 4 6 6 2 0 0 5 表 2 预处理标准中未对该项目作限制 。

2 (1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为
预处理标准 消毒接触池接触时间ン 1h ， 接触池出口总余氯 2 8 m g /L .

(2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

5 、 结论

该院废水处理工艺有加含氯消毒剂 ， 在本次检测中， 医疗废水中悬浮物的检测结果不符
合 《医疗机构水污染物排放标准》(G B  184 6 6 2 00 5 ) 表 2 预处理标准 ， 其余项目的检测结果
符合 《医疗机构水污染物排放标准》(G B 184 6 6 2 00 5 ) 表 2 预处理标准 氨氮在 《医疗机构
水污染物排放标准》 (G B 184 66 2 0 0 5 ) 表 2 预处理标准中未作限制 ， 不予评价。
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医疗废水的检测结果见表 4 1 .

表 4 1
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1 、 检测内容
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受自贡市中医院二 门诊委托 ， 于 2 0 17 年 0 9 月 2 2 日 2 4 日对其送检的医疗废水样品进行了检测。

2 、 检测项目
检测项目详细信息见表 2 I .

表 2 1 检测项目信息表

3 、 检测方法及方法来源
医疗废水的检测方法 、 方法来源 、 使用仪器及检出限见表 3 1 .
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检 测 报 告 说 明

1 、 检测报告无批准人签字及 " 检验检测专用章" 无效 。

2 、 本报告不得涂改、 增删

3 、 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

4 、 本报告未经同意不得作为商业广告使用 。

5 、 未经 C T I 书面批准， 不得部分复制检测报告。

6 、 对本报告有疑议 ， 请在收到报告 10 天之内与本公司联系 。

7 、 除客户特别申明并支付样品管理费， 所有超过标准规定时效期的样品均

不再做留样 。

8 、 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况 ， 排放标准由客户提供 。

9 、 除客户特别申明并支付档案管理费， 本次检测的所有记录档案保存期限

为六年 。

机构通讯资料

成都市华测检测技术有限公司

地 址 成都市高新区新盛路 16 号

邮政编码 6 10 04 1

电 话 0 2 8 8 532 57 0 7

传 真 0 2 8 86 2 832 11
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聳囂 成都千麦医学检验所有限公司检验报告单 回
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样本名称 医院污水 条 形 码 5C 02 05000 005 送检单位 自贡市中医院

采样地点 医院条码 5C02 05000 00 5 送找医生 江波

标本类些污水 检验 目的 总氯检测 采集日期 2 0 17 0 9 2 0

检 验 项 目 结 果 单位 参考区间 方法依据

水质游离氯和总氯的

总氯 6 8 5 m g/L 3 10 
1 4

测定N N 二 乙基

苯二 眩滴定法H J50 一

(以下为空白)
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协默 成都千麦医学检验所有限公司检验报告单 回
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样本名称：医院污水 条 形 码：5C0205000004 送检单位 自贡市中医院

采样地点 医院条\ 5C020 5000004 送检医生 江波

标本类型：污水 检验目的 污水细菌检测 采集日期 20 17 09 2 0

序号 检 验 项 目 结 果 单位 参考区间 方法依据

引 粪大肠菌群数 〈20 M PN/し 0 5000 放标准GB 184 66 20 0 5

沙门氏菌 未检出 不得检出
放标准G B 18466 2 00 5

医疗机构水污染物排

志贺氏菌 未检出 不得检出
放标准G B 18466 20 05

医疗机构水污染物排

(以下为空白)


